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~ EXTINTOR DE POLVO ABC 
& EXTINTOR DE ANHIDRIDO CARBONICO (CO2) 
CÍ::, BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 
~ PULSADOR DE ALARMA 
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=) RECORRIDO DE EVACUACIÓN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN I PLANTA TERCEIRA 

=--» RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO 
00 AFORO MÁXIMO JAVIER ARIAS CASTRO 2013 EDIFICIO XURIDICO EMPRESARIAL 

[SEJ AVISADOR DE ALARMA POR BOCINA O SIRENA 

(i)unipfw~~§!tl;lc9rn 
DIN A-3 

[9 DETECTOR DE HUMOS CAMPUS DE OURENSE 
0 DETECTOR DE TEMPERA TURA UNIVERSIDADE DE VIGO 
0 DETECTOR DE GASES E: 1 / 300 


